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1. INTRODUCCION .
El análisis de beneficio costo (ABC) es necesario en el proceso de
selección de proyectos para ayudar a escoger los mejores para la eco-
nomía. Esto se logra mediante respuestas sucesivas a una serie de in-
terrogantes, tales .como:¿Porqué se necesita el proyecto?, ¿Es la al-
. temativade menor costo?, ¿Son sus beneficios superiores al costo
de los recursos comprometidos?, ¿Quienes van a ser los beneficia-
dos por el proyecto?, etc. Una respuesta dirige el análisis para con-
testar el siguiente planteamiento, y así progresivamente hasta lograr
definir el perfil económico global del proyecto.
* Los puntos de vista expresados en este trabajo son de la. exclusiva responsabUida.d del
autor, y no reflejan necesariamente 1all posiciones o políticas oficiales del Banco Interame-
ricano de Desarrollo.
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En el campo eléctrico, el análisis de los medios de generacion,
transmisión y distribución combina objetivos múltiples, algunos de
los cuales aparentemente en conflicto. Así, los criterios de ingenie-
ría buscan operar y expandir el sistema manteniendo estándares
emanados de la experiencia. La administración de la empresa per-
sigue la rentabilidad financiera considerando los costos del servicio
y las restricciones presupuestales. A su vez, los usuarios demandan
la energía en el momento y lugar de su selección con una seguri-
dad dada en el suministro. De tal manera, la planificación de los
proyectos eléctricos se torna compleja, con más de un objetivo a sa-
tisfacer. Este aparente conflicto ha determinado en gran medida que
el empleo de la técnica del análisis de beneficio costo en el sector de
suministro eléctrico no este más difundido.
Este trabajo tiene cono propósito comprobar que la' aplicación
del ABCsi es posible en el examen de las inversiones en transmisión "
y subtransmisión. Esto no se hará mediante una apología del ABC, si-
no presentando los problemas concretos en su empleo y la manera de
resolverlos. La técnica del ABC es superior al enfoque tradicionalmen-
te empleado por las empresas eléctricas. El análisis tradicional se basa
en estudios eléctricos y en criterios técnicos, seleccionándose proyec-
tos desde el punto de vista empresarial, con base en una simple mini-
mización de costos, sin integrar los efectos en otros objetivos en un
indicador que permita apreciar la bondad del proyecto para la eco-
nomía como un todo. El análisis tradicional no interioriza las exte-
rioridades emanadas del proyecto, ni considera el costos de opor-
tunidad de los recursos, ni los probables beneficios para la economía
del país.
La ventaja del ABC sobre el análisis tradicional es obvia: permite
una mayor eficiencia eIJ 1ª~ign~jól1 ele, re¡;l1rsos.El ¡;á1c:u1O, no
solo de los costos (donde termina el análisis tradicional), sino tam-
bién de .los. benenficios, permite una. mejor.jerarquización.jro solo en-
tre los .mismos proyectos de transmisión, sino también entre los de
generación, transmisión y distribución, los cuales compiten por los
fondos del limitado presupuesto de inversiones. De tal manera, el
, ABC contribuye al mejor uso 'de los fondos de inversión, sobre todo
en períodos de crisis fmanciera. El ABC no pretende sustituir la téc-
nica de minimización de costos, sino tan solo complementarla. La pri-
mera optimiza por le lado de la oferta; supone un nivel fijo de dernan-
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da, y por ende beneficios idénticos para todas las alternativas, y to-
ma en cuenta solo los costos de los proyectos examinados y sus im-
pactos en los costos del sistema. Mientras que la segunda pretende
optimizar simultáneamente la oferta y la demanda; esto es, se consi-
dera la relación. entre los costos del proyecto, las variaciones de cos-
tos en el sistema, los precios y la demanda.
El énfasis del trabajo corresponde al análisis de proyectos de
transmisión entre sistemas establecidos, ya sea con propósito de inter-
conexión, de aumentar la capacidad de transmisión o de evitar el de-
terioro de (o de mejorar) la. calidad del servicio. No se examinan pro-
yectos de transmisión a una zona nueva (sin sistema previo), por
considerarse proyectos de electrificación en los cuales la transmi-
sión y la. distribución deben evaluarse de manera conjunta. A su
vez, no se examinan líneas de trasnmisión para evacuar la energía
de centrales bajo ejecución, puesto que deben evaluarse como par-
te del proyecto de generación.
Il. Análisis de Demanda y de Alternativas de Oferta
El análisis tradicional (el empleado en las empresas eléctricas)
no considera el mercado específico del proyecto, en lo que toca a
su extensión y al consumo pronosticado. Esto se debe a que los es-
tudios eléctricos se hacen para el sistema interconectado como un to-
do, considerando el mercado a nivel global, para así identificar las par-
tes del sistema que requieren reforzarse y expandirse. El examen
de demanda a nivel del proyecto es fundamental para apreciar la facti-
bilidad de! proyecto, determinar su escala y su oportunidad.
El estudio de demanda a nivel del proyecto pretende determinar:
la extensión del mercado;
. las variables que afectan su crecimiento, y
- los pronósticos de energía y de potencia.
En la definición del área de influencia del proyecto, se determi-
nan los modos posibles de alimentación y de consumo del proyecto.
¿Qué poblados, industrias, comercios, etcétera va a servir la línea de
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transmisión? Un problema que frecuentemente se presenta es cómo
definir el mercado para un proyecto cuyos efectos se extienden no
solo a los puntos de entrega, sino a otros centros de consumo por ra-
zones técnicas, tales como de estabilidad, etcétera. En estos casos,
se extiende el mercado hasta que la mayoría de los nodos afecta-
dos por el proyecto están incorporados en su área de influencia.
El segundo paso corresponde a estudiar la evolución del consu-
mo y de sus variables explicativas. ¿Cómo ha venido evolucionarido
el consumo?, ¿Por qué ha evolucionado de esa manera y no de otra?,
¿De qué manera se satisfacía antes?, é Se ha venido satisfaciendo el
consumo en su totalidad]', En caso negativo, por qué, etcétera. Como
es natural, las observaciones del consumo no corresponden exacta-
mente a la demanda, puesto que pudo haber demanda insatisfecha
al precio vigente por restricciones de oferta.
Acto seguido, se elaboran los pronósticos del consumo. Esta es una
de las partes en donde más frecuentemente se cometen errores de op-
timismo. Ninguna del gran número de metodologías para pronosticar
es absolutamente la mejor, la mas adecuada depende del propósito
del pronóstico, la disponibilidad de información y los recursos para
el análisis. Se recomienda, no obstante, empezar con un método
sencillo, oterminando con uno de índole analítico explicativo, para
así poder simular escenarios alternativos. El primero sirve para for-
marse una idea de las magnitudes, el segundo para ajustar los pro-
nósticos oy verificar que tan robustos son ante las incertidumbres
que pueden afectar las principales variables de la demandal,
El cuarto paso corresponde a analizar la oferta existente y futura
sin proyecto. En esta etapa se determina de manera general las alter-
nativas requeridas para evitar parte o todas las consecuencias desfa-
vorables que resultan del análisis conjunto de la demanda pronosti-
cada y la oferta existente. Esto es, se relaciona la demanda futura
con la capacidad sin (y con) los proyectos considerados en esta eta-
pa, determinándose en el proceso la existencia o no de loas siguientes
efectos:
1 Véase del Autor: "Electricity Demand Forecasting: A Review oí Current Methodologíes'
para. un ejemplo práctico, G. Westley, "Forecasting Electricity Demand; A General Approach
and Case Study in Dorninican Republic".
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a) la energía y la potencia que no se suministraría si no se ejecuta
el proyecto; esto es, su aportación neta;
b) el cambio neto en el nivel cualitativo del servicio en cuanto a la
electricidad que se interrumpiría debido a hechos aleatorios, los
cuales podrían reducirse gracias al proyecto;
c) los ahorros en los costos variables de operación (incluyendo
combustibles) de las plantas térmicas existentes que no opera-
rían (u operarían menos) si la línea propuesta estuviera en ope-
ración, y/o la reducción en la reserva rodante gracias al proyec-
to,y
d) la reducción en el nivel de pérdidas de transmisión, al aumen-
tar el proyecto la capacidad de transporte, reduciendo, en con-
secuencia las pérdidas asociadas a una misma carga para una
menor escala2.
La oferta y la demanda se relacionan para el período histórico
y el pronosticado, determinándose en el proceso los requisitos de
generación y de transmisión, los niveles de déficit (balances de po·
tencia y de energía), las pérdidas, y las fallas probables en el sumí-
nistro. Estos efectos no se producirían (o disminuirían en magnitud)
si se hace el proyecto. El propósito de partir desde el pasado e~ para
evitar errores de juicio. Frecuentemente se tiende a sobrestimar di-
chos beneficios, 10 cual puede, en algunos casos, evitarse si secom-
para.Io sucedido con 10 que es probable que suceda en ambas sitúa-
ciones: si se hace el proyecto, y si no se hace. Esto permitedeter-
minar .por qué es necesario hacer el proyecto. En otras palabras,
qué es 10 que va a suceder si no se ejecuta; o puesto de otra mane-
ra, qué es 10 que se evita si entra en operación.
2 La R~laci6n entre pérdidas de potencia (MW) • producto de los estudios de.tlujos de
carga « y las de energía (GWh) es una relación empírica, que depende del factor de carga de
la línea, su voltaje, la distancia, la temperatura, etc. Una relación comúnmente empleada
en Brasil en estudios de planeación es la siguiente:
P(GWh) • P(MW)x 8760 x FP
y, FP •• 2 x FC •• 8 x FC2
donde: P son las pérdidas, 8760 el número de horas del año, FP el factor de pérdidas, y FC
el factor de carga de la línea. .
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La forma en que una restricción de oferta de potencia se tra-
duce en un déficit de energía depende, en parte, de la forma de la
curva típica de demanda, y, sobre todo, de la manera en que esta
restricción se transferiría a los consumidores: aumentando los pre-
cios, modificando la estructura tarifaria con precios diferenciales
para potencia y energía, racionando mediante cortes el consumo
ylo impidiendo nuevas conexiones. Más adelante se explica esto
con mayor detalle.
Aparte del proyecto bajo consideración existen otras alterna-
tivas, las cuales requieren analizarse para verificar si éste es la so- ..
lución más económica al problema planteado. Cabe destacar que
entre mayor número de alternativas consideradas mayor es la pro-
babilidad de encontrar la solución óptima. En efecto, el proyecto
es tan bueno como las alternativas consideradas.
El procedimiento básico corresponde al examen de todas las
alternativas probables, suponiendo beneficios. constantes y norma-
lizand03 sus diferencias para lograr conclusiones válidas. A fin de
.simplificar las comparaciones, todo lo que es común a las alterna-
tivas se excluye del análisis, considerando solo sus diferencias.
En la práctica actual es usual encontrar que las alternativas con-
templadas han sido seleccionadas de antemano, sin que cubran el
rango de lo probable. El problema de la selección del proyecto y
de su escala se tratan como si fueran cuestiones exclusivamente
técnicas sin considerar los aspectos económicos. En varios análi-
sis de prefactibilidad se determina con base en criterios eléctricos
que la línea debe tener una capacidad dada; ser de circuito senci-
1100 de circuito doble; tener un votalje determinado, un tamaño
del conductor dado, etcétera: En .varios casos examinados, la solu-
ción técnica se preestablece desde el inicio, empleándose el análi-
sis económico para justificar una decisión ya adoptada. Empero,
cuando los aspectos económicos no han sido considerados en las
fases de diseño y de prefactibilidad de1proyecto, es muy probable
que su tecnología, su oportunidad y su escala no maximicen el va-
3 Normalización es el proceso mediante el. cual se corrigen las diferencias entre dos op-
ciones de inversión para de tal manera compararlas sobre la misma base.
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lor presente neto.
Así, se comparan, por ejemplo, el tendido de una línea de un so-
lo circuito con una capacidad dada, contra otra de doble circuito
de menor capacidad nominal, pero ambas satisfaciendo la misma
demanda; siendo que otras comparaciones pueden ser prácticas y
factibles, tal como una línea de menor capacidad complementada
con generación local. Empero, como las diferencias entre las diferen-
.• tes opciones requieren hacerse equivalentes, y como dicho proceso
parece complicado, solo se comparan .altemativas parecidas. El pro-
blema de la ausencia de comparaciones pertinentes se debe en bue-
na medida al desconocimiento de los mecanismos de normalización'l.
En la mayoría de los departamentos de planeación en las empresas
eléctricas prevalece la tradición "ingenieril", emanada de la expe-
riencia en la operación y la planificación de los sistemas eléctricos.
Afortunadamente, dicha situación empieza a dar muestras de cambio.
La metodología adecuada parte del mercado probable y de la ca-
pacidad existente, determinándose los problemas en la satisfacción
del consumo con el sistema instalado y proponiéndose diferentes
proyectos. para evitarlos. El proyecto más económico es el que cons-
tituye la solución del costo mínimo. El diagrama a continuación
ilustra el procedimiento descrito.
4 E·n varios casos las. razones son de índole política, estratégica, etc. ''Hay que desarro-
llar cierta región por ser frontera con un país con relaciones tirantes." ''Hay que apoyar
a un estado por tener fuerza política"; etc. En estos casos, la diferencia entre los costos
de la solución óptima y la escog,idamilie, en teoría, el valor del objetivo no económico,
diferencia que en principio deberla ser pagada por el gobierno y no por la empresa de elec-
tricidad, evitando así deteriorar su eficiencia.
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Diagrama 1
Como puede observarse, este proceso de optimización en princi-
pio es iterativo. En efecto, para un nivel de tarifas (el cual se supone
refleja los costos del sistema) se tiene un nivel dé demanda, conforme
cambian los costos y -por ende- los niveles tarifarios, se modifica la
cantidad demandada. Empero, por un lapso, los cambios en los cos-
tos no se incorporan inmediatamente en las tarifas y, por el otro,
en general, los cambios en los costos unitarios en un sistema estable-
cido debido al proyecto de transmisión no son apreciables en térmi-
nos relativos a los costos de generación. Por ello, en esta etapa se su-
pone que la demanda no va a ser afectada por el proyecto. Solamente
en aquellos casos en que le proyecto tiene un impacto sustancial en
los costos unitarios del sistema, debe encontrarse la solución del cos-
to mínimo de manera iterativa.
Para llevar acabo comparaciones legítimas es necesarioriorma-
lizar las diferencias entre el proyecto y sus opciones de inversión.
Como ya se mencionó, se entiende por normalización el proceso
"mediante-el cual se hacen equivalentes ?OS alternativas, reduciendo
16
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. SUS· diferencias al mismo numerario para así poder compararlas ade-
cuadamente. En este trabajo, el análisis se hace con referencia al ob-
jetivoríe eficiencia económica; esto es, en base al ingreso nacionalv.
Los principales aspectos que requieren hacerse equivalentes son:
1.- Capacidades. Se restringen las alternativas solo a aquellas que
satisfacen los requisitos de mercado.
2.- Vidas Económicas. La normalización de las vidas económicas
de las diferentes alternativas es procedente. cuando éstas difie-
ren en sus períodos de operación, lo cual no sucede a menudo
con estos proyectos. Cuando se presentan estas diferencias, se
recomienda adoptar el 'supuesto de reposiciones infinitas (cada
proyecto se sigue reemplazando por otro. igual al término de su
vida útil), o -si sus vidas no son muy diferentes- calcular sus va-
lores terminales.
3.- Pérdidas. Como es natural, diferentes configuraciones técnicas
implican diferentes nivels de pérdidas, las cuales deben valorse
adecuadamente. Se debe utilizar el costo marginal de operación
a largo plazo correspondiente al período de la comparación.
4.- Confiábilidad, La normalización de la confiabilidad entre alter-
nativas es necesaria cuando la calidad del servicio no es equiva-
lente. Se distingue la cantidad de energía que no se suministra-
ría, por período de tiempo (de acuerdo con la curva de carga),
valorándose dicha energía no servida con base en el costo de fa-
lla (COFA), el cual se explica más adelante.
Los proyectos de interconexión entre sistemas independientes
dan lugar a una serie de consecuencias que se traducen, ya sea en me-
nores requisitos de inversión, o en ahorros en los costos de operación.
5 Esto descansa en el objetivo de maximizar el consumo, suponiéndose que los merca-
dos de capital funcionan cornperítívamente, esto es, la tasa de interés corresponde al pre-
cio de equilibrio entre la demanda y la oferta de fondos de inversión; Aun cuando este su-
puesto no es aplicable a la mayoría de los países en vías de desarrollo, no es fundamental
en cuant.o a la selección de los mejores proyectos. En otro tipo de proyectos, como los de
electrificación rural, conviene emplear otro tipo de numerario que reconozca· la diferencia
entre el valor del consumo y la inversión. A.C. Harberger, Project Evaluation; I.M;D. Little
and J.A. Mirrlees, Project Appraisal and Planning for Developing Countries; L. Squire and
H.G. van der Tak,· Economic Analysis of Projects, y UNIDO, Guidelines for ProJec:t Eva-
luation y Guide to Practical Project Appraisal: Social-Cost Benefit Analysis in Developing
Countries. .
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Estos efectos se consideran contra la mejor alternativa de no hacerse
la interconexión en la fase del análisis de alternativas, puesto que es
en esta. fase donde se encuentra la forma más económica para cumplir
con el objetivo propuesto. Estos efectos son, a saber:
a) menor capacidad de generación que la suma de las capacidades
de los sistemas aislados. y, por ende, necesidades de inversión
inferiores;
b) margen de reserva inferior que las reservas totales de los siste-
mas aislados, en consecuencia, menores requisitos de inversión;
c) optimización del despacho de carga al aumentar el número y
la diversidad de centrales de generación y, por ende, menores
costos de operación a corto plazo que los de los sistemas ais-
lados, y
d) menores de operación a largo plazo al permitir la considera-
ción .de mayores y más eficientes centrales de generación
para la expansión del sistema interconectado.
..Cuandó se consideran los ahorros dé costos sobre la alternativa
de mantener los sistemas aislados como los beneficios del proyecto,
lo que simplemente se está haciendo es repetir el análisis de mínimo
costo.. Lo que se requiere, una vez que se ha determinado cual es la
solución'mas económica del lado de la oferta, es verificar si se justifi-
can los recursos comprometidos por el proyecto.
m.Beneficios
El propósito del análisis de beneficio costo (ABC) es comprobar
que los beneficios del proyecto son mayores o por lo menos iguales
a:1os beneficios sacrificados en .otras partes de la economía al com-
prometer los recursos en el proyecto. El ABe integra el lado de la
oferta con el lado de la demanda. El principio del ABC consiste,
por lo 'tanto, en comparar las situaciones con y sin el proyecto (y sin
obras sustitutasdel mismo): Si se lleva a cabo la solución más barata,
que es lo que pasa. La diferencia entre ambas situaciones correspon-
de al perfil económico del proy~cto.
. El c.á1culo de los beneficios del proyectó parte de la considera-
ción de la alternativa mas económica, simulándose las situaciones-con
18.
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y sin el proyecto, para cada año del horizonte de planeamiento. Los
. flujos. de beneficios y costos considerados son en este sentido incre-
mentales; esto es, a los beneficios (y costos) para la situación "con"
proyecto se le sustraen los beneficios (y costos) para situación "sin"
(y sin obras sustitutivas del mismo)•
. Un proyecto de transmisión puede evitar - durante parte (no
necesariamente todo el tiempo) desu existencia - alguno o todos los
efectos siguientes: a) déficit en el suministro; b) deterioro en la confía-
bilidad; c) aumento en los costos de operación, y d) mayor nivel de
pérdidas físicas. En otras palabras, si no se hace el proyecto se pueden
esperar dichos efectos. En los casos más comunes, una línea contribu-
ye de manera variable a los efectos anteriores. En un principio puede
sustituir energía, luego mejorar la confiabilidad del servicio, para más
tarde evitar que se presente algún déficit de energía. Generalmente, el
beneficio por reducción de pérdidas se presenta a lo largo de la vida
del' proyecto, mientras que los otros beneficios se presentan solo
en parte del horizonte de planeamiento. Claro, lo anterior es una ge-
neralidad y cada proyecto, una excepción.
A. Déficit Evitado y Disposición a Pagar6
El gráfico a continuación presenta la demanda pronosticada
de potencia y la capacidad con y sin de un proyecto ilustrativo. Las
áreas sombreadas por debajo de la curva de demanda y por encima
de la capacidad sin proyecto corresponden a los déficits de energía
que se presentarían de no hacerse el proyecto. Como puede obser-
varse en este ejemplo, el proyecto entraría en operación en 1990
evitando un déficit de energía de 1991 hasta 1995, cuando entra otro
equipamiento en el sistema con suficiente capacidad para cubrir
los requisitos adicionales. Hasta 2000 el proyecto vuelve a evitar
que se presenten nuevos déficits en el sistema. A partir de ese año,
se supone que los mismos equipamientos requeridos para evitar fal-
tas en la situación con proyecto, entrarían sin el proyecto. De tal ma-
nera, la contribución del proyecto nunca podrá ser mayor a su capa-
cidad. Para valorar estos déficits, la pregunta pertinente es: ¿Cuan-
6 Consúltesc del autor y de' Glenn Westley, "Economic Analysis of Electricity Supply
Projects". .
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toestarÍan dispuestos a pagar los usuarios para evitarlos? Los ana-
listas tradicionales, aun cuando conscientes de este concepto, lo pasan
por alto por considerarlo de dificil medición, o irrelevante debido
a la carencia de información sólida. Sin embargo esta posición es erró-
nea. Actualmente la medición no es dificil, y es preferible unaesti-
mación aproximada con criterios correctos, que un cálculo exacto
pero con principios equivocados.
Gráfico 1
Pemarida, Oferta con y sin el Proyecto
-----------_._---------------.
La demandade energía eléctrica (D) es .función de lasIl~c:~sida­
des finales de los usuarios, de sus requisitos de iluminación; ~e·calo~,.
de esparcimiento, etcétera. Claro, las variables explicativas varían
dependiendo del tipo 'de usuarios de que se trate [residencial, indus-
trial, comercial, etcétera). . .
Considérense, con el propósito de ilustrar, la demanda residen-
cial (DR)~ Esta depende del precio de la electricidad (P), del ingre-
2.0
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SO (Y) Y de otras variables (U). De tal manera, la función deman-
da residencial por electricidad (en un solo período) puede formu-
larse como
DR = fn(P,Y,U).
De acuerdo a ejercicios econométricos se puede identificar la
elasticidad de DR a cambios en sus variables explicativas. La elastici-
dad precio ( E: ) es la relevante en. el cálculo del beneficio por la DAP
(disposición a pagar). Con base en varios trabajos paraalgunospaí-
ses, dicha elasticidad se estima dentro del rango -0.2 al -0.6. La ce E. "
a corto plazo es generalmente inferior a la de largo plazo. En efec-
to, el stock de electrodomésticos. es fijo en el corto plazo, varian-
do sólo su tasa de uso. En cambio, en el largo plazo dicho stock
y su tasa de uso son variables.
1. La Demanda, el Precio y el Proyecto
Con base en los balances de energía y' de potencia con. y sin el
proyecto (y sin obras sustitutivas del mismo), se conoce cual va a
ser su contribución neta de energía para cada año del horizonte de
planeamiento. El cálculo del déficit de energía depende de la es-
tructura. tarifaria. En efecto, un déficit de potencia durante un perío-
do largo (digamos más de cuatro años) no solamente. puede implicar
no satisfacer el aumento de la demanda de los usuarios existentes
al momento de la ocurrencia de la máxima demanda en el sistema
(área A en el gráfico '2), sino también la de impedirla entrada de nue-
vos usuarios. En este último caso, la cantidad de en.ergía no súrninis- ,
trada no se limitaría a la energía faltante en las horas de, punta, sino
a toda la energía que demandarían los usuarios no conectados (área
total entre las dos curvas). Este caso frecuentemente corresponde
a la instalación de nuevas industrias. A su vez, si la tarifa media se au-
menta para restringir la demanda de modo que iguale a la oferta
disponible, no solamente afectaría la demanda en la punta sino tam-
bién fuera de ésta. Solo en el caso en que se tenga una estructura de -
tarifas con precios diferentes para potencia y energía, el déficit. será
equivalente al de las horas de punta
21
REVISTA DE ECONOMIA y ESTADISTICA
equivalente al delas horas de punta/.
.Gráfie:o 2
Curvas Anuales de Demanda Horaria e:on y sin el Proyee:to
MH
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l!~a... vez determinada la restrlcci6nde energía, se requiere esti-
lIláiJa ,PAP .asociada. Considerando 'solo un período, si elproyecto
n()se lleva a cabo se presentaríaun déficit en el cubrimiento de Ia
dem,~da. igual a Qd. A su vez, se sabe cual es el precio de suministro
cOJ:i ;elproyecto. (Pe); ¿:Cu<4ttoes lo que pierden Ioa consurñidores
~i ,Ilo,:se lleva a cabo el proyecto? La respuesta es lo que éstos esta-
rí<w:.q.isp:uestos a pagar para evitar la restricción de energía~Estose
puede ilustrllI" con base en el gráfico 3. ; .'
cQnfribtieióIideÍ proyecto" Qdes igtüilá De - ·Ds. La" cañti-
. ¡'
i';' C~do existe tarifa Rara las horas de máxima demanda: el cáleulodeldéficit de ener-
gía (DE) correspon!ic al deficit de potencia (DP)pór la duraeióndcl pico diario (hrs) por los
días, d.c.l añ.oen 9ue se.presenta el pico.• Como dicha tarificación es más la exc.epción ~ue la
regla;laestiI.naclóngenera1mente coriespo~de ~; DE (kWh) - FC x 8760 hrs x DP kW¡,
donde FC es el factor de carga. En esta esnmacion, DE equivale a las areas A - B.en e gra-
~.~ .. ' . .
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dad demandada con el proyecto para el períodot del horizonte
de planeamiento se conoce (Dc); la cantidad demandada sin el pro-
yecto (Ds) se estima como la diferencia entre De y Qd (esto es,
De . Qd). También se conoce el precio con el proyecto (Pc). Lo
que resta por estimar es el precio sin e1proyecto(Ps).
Gráfi,C:o 3
Curva de Demanda
....;.
"-+ -1- -'- . -;.
C.antiot.1!..ad
Si el proyecto se lleva a cabo se consume De y se cobra Pe. Si
no se ejecuta, la oferta, disminuye a. Ds presentándose un déficit,
,De- Ds Qd, al precio Pe. Las autoridades pueden racionar la de-
manda mediante cortes aleatorios o discriminados, o permitir que
el mercado encuentre el nuevo precio (Ps) de equilibrio. En cual-
quier caso se pierde Qd.
La disposición a pagar está compuesta por las ventas de ener-
gía (V) y el. excedente del. consumidor (E). Suponiendo una curva
lineal, de demanda, las ventas de la energía adicional del proyecto
, están dadas por:
v =Pe (De - Ds)•
... Pe Qd.
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El excedente del consumidor corresponde a:
E ~ 1/2 (Ps - Pc) (Dc - Ds)
E = 1/2(Ps - Pc) . Qd
y la disposición a pagar es, por lo tanto:
DAP= Vt E
= 1/2 (Ps +Pc) Qd.
Si el proyecto no se hace, el usuario pierde E, y la empresaeléc-
trica, V. La economía en su conjunto, por lo tanto, sacrifica V + E
(el área bajo la curva de demanda entre Ds y DcjvEsto puede.exa-
minarse en le cuadro a continuación. Si el proyecto se ejecuta, los
usuarios ganan T + E + V, y su variación neta es positiva poi la can-
tidad T + ES. La empresa recibe por la venta adicional deelectri-
cidad V y deja potencialmente de percibir T '(la cantidad extrade di-
nero que tendría que ser pagada en caso de no hacerse el proyecto),
de tal. manera su variación neta es V - T; la variación neta para la
economía es, por lo tanto, V + E, cancelándose la transferencia T9.
8' "E~io~pone q~e ia demanda es independiente del .ingreso, 'De tal ~anera, lavarlaci~:rt
compensadora ~n el ingreso (la cantic\adque h~bría que 9-uitarl~s a los usu~o~;,para'-e~,ue
quedaran tan bien como estaban antes deIa baja del precio) es Igual a la vanaclon.eqqwa-
lente (la suma que habría que otorgarse á los consumidores para que:estubiesei{tanoien
como est~:m con la disminución del precio). . .
9. U~a transferencia no constituye un uso real de ~eeurs,os, sino tan, sol()'C1,:tra~i?llso d~
su derecho de uso de una persona a otra.'En .esta earegortaestan los unpuestQs, los subst..·
dios X los gastos ~anci~ros local~s. Sin embargo! lo anterior supone que la: ut,ü.ida,~:ina,rgirl~'
del dinero es la misma mdependiente de la persona; esto. es, que un'pesoimmanos aeun
pobre vale socual!11ente lo !U~mo .que un peso de un riC?, lo cual e~ inc9x;rec~(h~i:sei ,:oiisi~'
deraranponderaclones redlStrlbunvas de, acuerdo al.ongen y destino cielos oeneficl0s y
costos, lis transferencias no necesariamente se anularían. En este ensayo se sigue el criterio
de Hicks-Kaldor; un proyec~o es bueno siemp~e.)' cuando los ganadores pudieran compen-
sar a los perdedores y todav1a estar en Ul1a posicron mejor que antes del proyecto. Para una
defensa del uso de este criterio en el ariálliis de costos beneficios vease a A.C. Harberger,
"Three basic postulates for appüed welfare economice".
• • . 1 •
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Cuadro 1
Variaciones Netas Si Se Hace El Proyecto
---~--~------------------------------------------
Afectados Ganan Pierden Variación
+ Neta
------------
Consumidores T + E + V V T + E
Empresa V T V - T
--------
Economía V + E
-------------------------------------------------
2. Estimaciones de la Elasticidad10
Existen tres maneras de calcular la elasticidad .de la demanda
industrial. La primera y más simple corresponde a una estimación
educada o de juicio. Con base en estudios para otros países, la "E "
industrial varía de acuerdo al tipo de industria (intensivas o no en
el uso de la electricidad) y al tipo de país. El cuadro a continua-
ción presenta una guía empleada en los estudios del autor en Amé-
rica Latiria.
Cuadre! 2
Elasticidades Precio de la Demanda Industrial
Empresas con Paises de Ingresos
Intensidad AltDs MediDs. Bajos
Alta
Mediana
Baja
-0.65
-0.55
-1).45
-0.60
-0.50
-0.40
-0.55
-0.45
-0.35
10 Esta sección se nutre considerablemente de las pertinentes observaciones y sugerencías
de Glenn Westley. .
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La segunda estimación corresponde a una simple regresión de
series anuales y globales para la industria en su totalidad entre la
variable explicada del consumo, y las explicativas de: (a) consumo
rezagado, (b) índice de composición industrial (peso de las indus-
trias intensivas en el total), y las, cifras reales de (c) valor agregado
industrial, (d) precio medio industrial, y (e) precios de los sustitu-
tos ll.
La tercera estimación es más complicada y solamente recomen-
dable utilizar cuando se dispone de tiempo y recursos para reali-
zar una encuesta. El procedimiento corresponde a una regresión
cruzada entre empresas PQr ramas industriales. Los datos son de
corte transversal, y de ser posible, para más de un período. Los pre-
cios medios para cada empresa se definen como el cociente entre
el valor de las compras y su volumen.' Posteriormente, el consumo
se relaciona con los datos de ingreso (valor agregado) y precio. Las
elasticidades se ponderan por los consumos relativos de las ramas
industriales, obteniéndose la elasticidad industrial global.
Existen también tres enfoques para estimar la demanda residen-
cial y la de los otros: de juicio, regresión global de tiempo y regre-
sión intrausuarios. A continuación se presentan las elasticidades
recomendadas por el autor para el primer enfoque. Una de las ra-
. Cuadro 3
Elasticidades Precio de la Demanda Residencial
<)
Usuarios de
Ingresos
Países de Ingresos
Altos Medios BalDS
AltDs
Medios
Bajes .
-0.55
-0.50
-0.45
-0.50
-0.45
-0.40
-0.45.
-0.40
-0.35
/'
11 Para mayor profundidad véanse los siguientes artículos y sus referencias biblio¡¡rá•
. fteas: Lester D. Taylor, "Tbe demand for Electricity: A Survey"~ll rouma} ofEconomlcs,
'. and ]OM Nordin,"A Proposed Modification of !aylor's Demand AnaJOysia: Comment",
Bell ¡ouma! ofEconomiclI. .
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zones por las cuales se presume mas elástica la demanda de los paí-
ses de mayores ingresos es debido a la mayor disponibilidad de susti-
tutos que en los países de. menores ingresos (por ejemplo refrigera.
dores y estufas eléctricas y de gas, etcétera).
3. Cálculo de los Coeficientes de la Ecuación Precio-Demanda
Una vez estimada la. elasticidad se supone una eciación ceteris pa·
ribus de precio-demanda; esto es, se presume que todas las demás
variables permanecen constantes, cambiando solamente el precio.
Considérese una ecuación lineal como la del gráfico 3. La estima-
ción de la pendiente de la curva P a - bD parte del valor de la elas-
ticidad (E: ), el cual está dado por
( = (dbjdP) (PfD),
La· pendienteb está dada por el cambio en el precio "P" para una
variación en la cantidad demandada "D", esto es
b = dPjdD
por lo tanto,
E: (ljb) (PjD)
y,
b = (lj E ) (PjD).
Se requiere estimar el precio sin el proyecto (Ps). Para esto, es
necesario calcular el valor de la ordenada al origen (a) y el de la
pendiente (b). Supóngase una función lineal precio-demanda que
se desplaza año manteniendo la misma pendiente (véase el gráfico 4).
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Gráfico 4 (a)
Curvas de demanda de Pendiente Constante
1
_.~-- .1.
Para el año 1, se estima elvalor de intersección por sustitución
Se tiene: . , . .
Pc,l = al • bDc,l
donde Pc.1; b yDc.I son datos conocidos, por lo tanto
al = Pc,l bDc,1.
El precio sin el proyecto para el año 1 (Ps,l), se estima introdu-
ciendo en la ecuación el dato adicional ya conocido de la demanda
sinel proyecto (Ds,l):
Ps,l= al . bDs,1.
Este cálculo se hace para cada año del horizonte de planeamiento.
De tal manera, la disposición a pagar por la energía adicional del
proyecto varía entre. los usuarios y para cada período del horizon-
28
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te del estudio. Con base en las fórmulas descritas para una función
lineal de demanda de pendiente constante, se. estima la DAP para
el año 1,
DAP1 = 1/2 (Ps,! Pc,!) Qd!
y así sucesivamente para el año 2, .... , t.
, Sin embargo, como es obvio, la DAP varía de acuerdo con la cur-
va de demanda adoptada y la manera en como esta se desplaza en el
tiempo. Las fórmulas anteriores corresponden a. una curva lineal
que se desplaza de período a período manteniendo su pendiente
constante [fig, 4 "a"), existiendo otros tipos de curvas y formas de
desplazamiento, como las ilustradas a continuación.
Gráficos 4 (b) Y 4 Ce)
Curvas Anuales de Intercepto y de 'Elasticidad Constantes
Pn.coo F'rc:r.; u
,-,
La selección, por un lado, del tipo de curva y la forma en como
se desplaza durante el horizonte del proyecto son fundamentales
para el cálculo de estos beneficios. Por el otro, no se sabe con cer-
tidumbre: (a) cuál es la forma de la demanda (una primera idea.
nos la da el ejercicio econométrico), (b)cómo se va a desplazaren
el tiempo (puede •. ser que. Cambie. Iacurva).~or .Io tanto, cuapdo
la aportación del proyecto es importante relativo al mercado sin pro-
.yecto (el caso de nuevos usuarios y de lineas de penetración a nuevas
29
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zonas), es recomendable utilizar la curva de intercepto constante,
puesto que en efecto se esta estimando toda la curva de la deman-
da (no una pequeña parte de esta, como es el caso de líneas en sis-
temas establecidos) y la probabilidad de errar' aumenta, aparte los
estimativos del excedente se disparan con las curvas de pendiente
constante. En general, dados los errores implicitos en el calculo de
la demanda, se considera preferible adoptar aquella curva quearro- '
je las estimaciones del excedente del consumidor más conservado-
ras12.
De los dos componentes delDAP, ventas y excedente," sóio el
último varía con las diferentes curvas de demanda, Las ventas, como
, cabe esperar, son indepéndientesdel tipo de curva. '
B. Confiabilidad
, En loque toca al deterioro en la ca.lidad del suministro que se evi-
taría si se neva a cabo el proyecto, el planteamiento pertinente para
'estimar dicho beneficio corresponde avalorar lo que' sacrificaría la
economía de no hacerse el proyecto. ¿Cuál es el valor de lb que pier-.
den los usuarios industriales, los comerciales, los residenciales, y
otros por motivo de fallas inesperadas en el suministro eléctrico?
Los usuarios están dispuestos a pagar una cantidad determinada
(área V+ E, en el gráfico 3) para evitar que no se les suministre un
cierto 'volumen de energía con una confiabilidad dada (Qd). ¿Si
, los costos del proyecto son superiores a los beneficios por la DAP,
puede concluirse que el proyecto no vale la pena? Por supuesto
que no. Si el proyecto se ejecuta también pueden producirse otros
beneficios asociados a la energía que de todas maneras se suminis-
traría con y sin el proyecto (Ds): una mejora en la calidad del ser-
vicio existente y un ahorro de recursos para generar y transportar
,~~.Esteaumento en la confiabilidad es un beneficio real que de-
, ,12 .:' Depen:iieridodela contribución del proyecto a evitar el déficit, IósIndicadores de
proyectoson;mú emenes sensibles a la estimación delexcedente del consumidor y, por
,"ende, alti,P,o~e curvaselecciollad~. En un proyecto de transmisiól!'. é!1Brasil (ELECTROSUR)
con: un deficlt del 10% de' la demanda, la tasa interna de rendimiento (TíR) del proyecto
pasa~ade1l2,:1'%con la ~urv~ ~ependiente constante, al9,7%con 1;1 de intercepto constan-
tey al 8,2%c~1Í la de elasticIdad constante. BID, ''ELEeTROBRAS, Programa de expan-
',sióndel Sistemadetransniisión eléctrica". '
30
EL ABC DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISION
be incorporarse en el análisis económico. Los ahorros en recursos
se tratan en una sección posterior.
¿Cómo se determinan los-valores del déficit evitado y la ener-
gíainterrumpidapor las fallas? Con base en los estudios de flujos
de carga para la demanda pronosticada se determina 'la cantidad
de energía "Qd,t" que se dejaría de suministrar para cada año t
si no entra en operación el proyecto. De tal manera, se 'calcula - co-
mo ya se indicó previamente -la demanda restringida "Ds,t" como
DS,t = Dc.t - Qc~t.
Se vuelven a desarrollar los estudios de flujos de carga para la deman-
da restringida con y sin el proyecto, determinándose la potencia
anual que no se suministraría por fallas en el sistema para ambas
situaciones. La diferencia entre las dos series corresponde a las fa-
llas evitadas por el proyecto.
¿Cómo se valora esta mejora en Ia confiabilidad? La estimación
parte de la respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la reduc-
ción en el costo para los usuarios de ese mejoramiento en la calidad
del suministro? Para un nivel de demanda D se tiene un nivel de
costos del lado del sistema (oferta) sin proyecto de "COs" y con
proyecto de "COc"; a su vez, se tienen costos para los -usuarios de
la energía interrumpida de "COFAs" y de "COF Ac", respectiva-
mente. De tal manera, un. proyecto cuyo propósito exclusivo es
mejorar la con fiabilidad, se justificaría siempre y. cuando el aumen-
to en los costos de oferta sea menor al incremento en los benefi-
cios(reducción en los costos de falla para los usuarios); si dichos
aumentos fueran de la misma magnitud, uno seria indiferente entre
emprender o no el proyecto. De tal manera, el proyecto de mejora-
miento en la calidad de suministro se justifica si
(COc - COs) ~ (COFAs -COFAc).
Si ei propósito del proyecto es, por un lado, evitar un déficit y,
por el otro, mejorar la confiabilidad, la regla de decisión es
31
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(COc . COS):5, (DAP + COFAt,s . COFAt,c).
El" diagramaa continuación ilustra las etapas en la estimación del be-
neficio por confia1>ilidad... .
, .
Diagrama 2
íFallas en el
r.~'-' -~ Sistema con." LPr~yec';CI
r~----"'--;-'" .
IDemanda .1._1l;Proy"~
,';
" :l"
Un abastecimiento confiable se caracteriza por.stise~rl~a~'~'x
calidad uniforme. El costo de falla (COFA) es er:co's~0:'para.,!~,~C~7
.nomía de una interrupción aleatoria-en 'el sist¿ma Hé'stimmÍstrct
Dicho costo se mide. ~l?- términos de los usuarios que stifi-éfi i;e(cbr~
.te de corriente inesperado. Como es natural, el'COFN:hoes'urivalor
único, sino varía. de acuerdo a la etapa de la oferta' [generación,
transmisión, distribución), a la región. [área ruralyurbanayetcétera],
a los usuarios y lá. tiempo. Cuando los usuarios están inforinadbs
de que va a haber una interrupción, hacen los Pl'~P~llti'f()s,;n~~esa~
rios, minimizando de tal manera los',efectos désfavol'abJes. ' En: qtr(lS
palabras, el costo para los usuariosde urli fcilla' intsperada es mayor
que el de una anticipada. .
La interrogante que surge es: ¿Cómo medir el costo a los usuarios
de estas fallas inesperadas? Una posible solución sería entrevistar
32
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a los usuarios para determinar:
a) Las pérdidas motivadas por las interrupciones;
b) Las maneras en que se protegen para minimizar los efectos
desfavorables de las fallas, y
c) Su disposición a pagar para evitar dichas interrupciones.
De tal manera, se puede pensar en una primera división de consu-
midores de acuerdo a la estructura tarifaria: industriales, residencia-
les, comerciales, etcétera. Al interior de cada categoría de usuarios,
se pueden identificar otros grupos, tales como para los industriales,
la industria metalúrgica, la de bebidas, la de construcción, la de vi-
drio, la textil, etcétera; para los residenciales, los urbamos de los ru-
rales, o de acuerdo a su nivel de ingresos. Explicaremos el COFA
de cada uno de estos grupos a continuación.
1. COFA Industrial
Los efectos de un corte de corriente en la actividad industrial
varían de acuerdo al papel que desempeña la electricidad en la pro-
ducción de cada industria. De acuerdo con la tecnología empleada
y al tipo de producción, las industrias son más o menos intensivas
en el uso de la electricidad, utilizan un proceso de transformación
térmico, químico o mecánico o alguna combinación. De tal manera,
se puede pensar en funciones de producción específicas a cada in-
dustria, en la que uno de los insumos es la electricidad. La forma
de la función y sus parámetros representan su tecnología y la rele-
vancia relativa de los diferentes insumos en la formación del produc-
to. '
Cada industria - por ende - tiene su propia función de producción.
De tal manera, la primera clasificación que puede hacerse es en fun-
ción de su producto; esto es, distinguen las, diferentes ramas indus-
triales que implican un producto y una tecnología relativamente
similares. La clasificación industrial por Jamases una división apro-
piada para medir las consecuencias de las interrupciones.
El monto de la pérdida anual motivada por las fallas en una in-
dustria dada depende de los siguientes elementos:
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- la frecuencia de las interrupciones;
- la duración de las mismas;
- la importancia de la electricidad en la producción;
- el volumen y valor del producto;
- la existencia o no de capacidad ociosa, y
- la existencia o no de equipo de autogeneración.
Cada uno de estos elementos se explica más adelante.
No todas las interrupciones producen las mismas consecuen-
cias. Existe una duración crítica para .cada industria debajo de la
cual las pérdidas por Kwh interrumpido son nulas o relativamen-
te menores, y arriba de la cual las pérdidas son significativas. Una
interrupción de duración
Di puede producir los siguientes efectos:
- producción pérdida;
- materiales dañados.
El valor de la producción pérdida corresponde al que hubiera
sido agregado en condiciones normales; estos es, neto del valor de
los materiales. Si solo se tomará el valor bruto de la producción
.habría sobrevalorización, puesto que no necesariamente ,t09.0S los
materiales son dañados y los recursos pueden en algunas activida-
des tener ocupaciones alternativas; por ejemplo, el personal desa-
rrolla labores de mantenimiento, de organización de inventarios,
etcétera durante la interrupción.
1. Producción Perdida
La producción pérdida por una interrupción de duración Di
puede ir del O al 100% de 10 que se produciría normalmente du-
rante ese lapso de tiempo. En algunas industrias no se pierde nada
debido a que se sustituyen otros factores productivos por la elec-
tricidad, o se desempeñan otras actividades de igual valor durante
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el lapso Di del corte de corriente. Para la misma duración de la in-
terrupción, la producción sacrificada en otras industrias puede ser
significativa; esto 'es, se reduce el ritmo productivo o se para total-
mente. En otras actividades productivas, las pérdidas de produc-
cióndurante el corte de corriente de tiempo Di pueden ser mayo-
res que lo que se produciría durante ese mismo lapso, debido al tiem-
po necesario - después de la interrupción - para reiniciarlas activi-
dades. Este es el caso, por ejemplo, en que se tienen que limpiar
los hornos del material que se ha enfriado antes de poder volver
a funcionar normalmente. El tiempo de reinicio. puede ir de cero
(para algunas industrias) a varias horas (para otras).
Un segundo elemento a considerarse en el cálculo de la produc-
ción perdida es la existencia o no de capacidad ociosa. En efecto,
la industria puede resarcirse parcial o totalmente de las pérdidas
de producción ocasionadas por una interrupción de duración Di,
si es que dispone de capacidad ociosa, ya sea aumentando la pro-
ductividad mediante: a) una utilización más intensiva de los fac-
tores productivos; b) contratación adicional de personal, y c) tra-
. bajando horas extras. En estos casos el costo de falla se refiere a
los gastos adicionales, tales como los beneficios sacrificados al com-
prometer los recursos necesarios para resarcirse de la pérdida de
producto.
Un tercer elemento a tomarse en cuenta es la existencia de equi-
pos de autogeneración, los cuales reducirían el porcentaje de la pro-
ducción perdida. Dicho equipo es función del tipo de industria y de
la calidad del suministro eléctrico en ese sistema. Algunas explota-
ciones con necesidades de vapor industrial (por ejemplo, las meta-
lúrgicas), o de eliminación de colas de producción (el bagazo en los
ingenios azucareros) generan su propia electricidad. Otras tratan
de minimizar el riesgo de las interrupciones protegiéndose con su
equipo. de generación. En el primer caso, si la industria tiene sufi-
ciente capacidad para alcanzar su nivel normal de producción, el cos-
to de la falla corresponde al costo adicional de autogeneración, esto
es, la diferencia entre los gastos de operación de su equipo y lo que
le costaría la electricidad durante el mismo período de tiempo de
no producirse el corte. En el segundo caso, como el equipo es fun-
. ción de la calidad del servicio, el costo de falla corresponde al cos-
to anualizado de adquisición de los equipos, a los gastos de manteni-
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miento, y al costo de operación durante la interrupción (claro, supo-
niendo en ambos casos respuesta inmediata de la autogeneración
al corte de corriente).
La ocurrencia (hora, día de la semana y mes del año) de las inte-
rrupciones también es relevante para la determinación del COFA.
Las industrias tienen curvas de producción que pueden ser variables
en el tiempo, de tal manera un corte de corriente tiene efectos di-
ferentes dependiendo de la hora y la fecha en que se produce. Una
industria puede trabajar de manera continua, a un mismo nivel de pro-
ducción en los tres tumos del día, de tal manera, la ocurrencia de una
interrupción de una duración Di le ocasionaría las mismas pérdidas
en cualquier .tumo. Sin embargo, las industrias trabajan en diferentes
tumos, algunas con diferente grado de intensidad en cada tumo
y por lo tanto, la ocurrencia de una interrupción en un tumo vis
a vis otro tumo, tendrá una repercusión diferente en la producción
y los gastos de la industria. Lo mismo es aplicable a los días de la
semana y los mes_es del año.
Recapitulando, si hay una. interrupción de 10 minutos no ne-
cesariamente se pierde el total de lo que se produciría en ese lap-
so.. Existe una gama de diferentes posibilidades:
a) No se pierde nada porque durante la intemipción se puede
sustituir la electricidad por otros factores productivos, o se
pueden desarrollar otras actividades; estos es, no todo el pro-
ceso productivo depende de la electricidad; .
b) Se pierde el 100 % de lo que produciría en el lapso que dura
el corte de corriente; .
c) Se pierde más del 100% ,debido al tiempo necesario para reí-
nIciar las aétiVidades y alcanzar el nivel de producción previo
a la interrupción;
d) Se pierde menos del 100% , porque se puede recuperar parte
o toda la producción perdida usando más intensivamente la
capacidad productiva de la empresa; este es el. caso en que se
trabajan más. más horas extras o se contrata personal adicio-
nal, y
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e) Se pierde menos o nada de la producción debido a la existen-
cia de equipo propio de generación; aquí el costo adicional
serían los gastos asociados al equipo de generación y a su o-
peración.
2. Pérdida de Materiales
También aquí se presenta una gama de posibilidades que van de
cero a la pérdida del total de los materiales. Dependiendo de la in-.
dustria, existe una relación entre duración de la interrupción y el
porcentaje de materiales estropeados. Se requiere averiguar el tiem-
po crítico de la falla por debajo del cual no se pierde nada relevan-
te de materiales, y por arriba del cual se pierde progresivamente
más conforme se incrementa la duración de la interrupción. Lo que
puede suceder es lo siguiente:
- no se pierde nada, y
- se pierde el 100% de los materiales.
Este último caso corresponde al de aquellas fábricas en donde
los materiales se perjudican al faltar la. electricidad, ejemplo. algunas
fundiciones de vidrio, procesos de electrólisis, etcétera. Lo que gene-
ralmente sucede es que no se pierde nada, o algo situado entre los
dos extremos anteriores.
2. COFA Residencial y de Otros Usuarios
Se pretende .calcular lo que la unidad residencial estaría dispues-
ta a pagar para evitar esas interrupciones. Esto implica averiguar
lo que representa. ese valor en términos del ingreso familiar y si ese
varía de acuerdo al tiempo en que ocurre la interrupción. En efecto,
la importancia para el usuario de una falla en el servicio varía de a-
cuerdo con la hora y el día en que ocurre. Tratando deilllstrares-
te último concepto gráficamente, se tiene un esquema del siguiente
tipo:
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Gráfico 5
Importancia de las Fallas Según la Hora: Usuario Residencial
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En general, la importancia de la electricidad en el uso residencial
varía de acuerdo al período del día. En las horas de la madrugada
(Oa 8 hrs.).la relevancia es baja debido a que típicamente son horas
de 'descanso. De,las a a las 16 hrs, la importancia de un suministro
confiable aumenta, pero, aun no es significativo, pues la interrup-
ción afecta usos de trabajo en el hogar fácilmente ejecutables en
otras horas. Sin embargo, de las 18 hrs. a las 25 hrs, los usos de la
electricidad tienen como fmalidad el esparcimiento y pueden te-
ner suficiente relevancia para que los miembros de la unidad resi-
dencial estén dispuestos a pagar más de lo que les cuesta la electri-
cidad. El problema principal es la medición de su DAP. Los usua-
rios.sl:lbvaloraIlcuand.o .se les pregunta cuánto estarían dispuestos
a pagar para. evitar los cortes de corriente. De tal manera se reco-
miendaen la encuesta, preguntarle a los usuarios la indemnización
queco'Ilsideran deberían de recibir Rara compensarlos por los per-
juicios sufridos por las ínterrupciones lS,
13 En el primer caso. el usuario no revela sus preferencias o las subestima por temor a que
se le vaya a cobrar más. En el segundo caso se puede presentar el problema opuesto de sobre-
valorización. Se estima que el sestl0 enla estimación es menor en este último caso.
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El cálculo del costo de falla de los otros usuarios no requiere
en principio de una encuesta. El consumo de electricidad en el co-
mercio, los servicios, etc. generalmente está relacionado a la deman-
da de los usuarios residenciales por dichos servicios. En efecto, los
miembros de la unidad residencial son quienes salen a comprar, van
a un espectáculo, a un restaurante, etcétera y, por lo tanto, valoran
dicha actividad más o por lo menos igual al tiempo de esparcimien-
to en el hogar, de lo contrario no saldrían. Se adopta el supuesto
de que en las horas de esparcimiento fuera de la casa, los usuarios
residenciales son los que sufren los perjuicios ocasionados por las
interrupciones. Por ello, el valor del costo de falla de los otros usua-
rios se estima a partir de lo que los miembros de la unidad fami-
liar estarían dispuestos a pagar para evitar el perjuicio de la inte-
rrupción. Esta forma de cálculo constituye una simplificación, esti-
mandose que arroja el límite inferior del verdadero valor.
El sector comercial puede ser afectado en mayor medida que lo
que dicho corte produciría en el sector residencial. Por ejemplo,
el corte puede suceder entre las 8 y las 16 hrs, afectando las ventas
de algunos establecimientos y manteniendo al personal ocioso, mien-
tras que dicha interrupción tendría un costo equivalente menor
en las residencias. El alumbrado público, a su vez, tiene asociado un
cierto nivel de seguridad. Un corte por arriba de un lapso determi-
nado (el cual varía de país a país) puede provocar desmanes y aten-
tados en. contra de la seguridad personal y la propiedad pública y
privada. No obstante lo anterior, se considera que la equivalencia
de la valorización residencial a las fallas en otros sectores, consti-
tuye un ·lími~e inferior. Aparte, el error de estimación no es muy
importante cuando la participación en el consumo total de este
segmento sea reducida. En los casos en que. el mercado del proyec-
to tenga una participación sustancial del consumo comercial q de
alguna otra categoría en el total, se recomienda su estimación di-
recta mediante encuestas.
c. Ahorros de Recursos
Ffnalmentev eli.cernbio en los costos de operación y manteni-
miento (incluyendo, por supuesto, combustibles) se estima simu-
lando la operación del sistema tal como funcionaría con el proyec-
to, pero para el nivel de "demanda sin" proyecto (nivel de "deman-
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da con" menos el déficit esperado). Aun cuando esto suena confuso
no lo es. El proyecto evita un .déficit, el cual se valora. de acuerdo
con lo que estarían dispuestos a pagar los consumidores. Sin em-
bargo, la cantidad de energía que de todas maneras se ofrecería
si no se ejecuta el proyecto, puede ser que con éste su producción
resulte mas barata. Este ahorro de recursos es consecuencia del pro-
yecto. Por ejemplo, la línea de transmisión puede: substituir gene-
ración térmica más cara por hidroeléctrica más económica; reducir
los requisitos de reserva rodante (ó caliente), y disminuir las pér-
didas de tmasmisión/transformación, Este beneficio esta asocia-
do al excedente del productor.
.La idea básica corresponde a comparar los niveles de costos .
totales con y sin el proyecto para un mismo nivel de demanda, las
diferencias siendo los beneficios y/o costos atribuibles al proyecto.
El diagrama a continuación muestra los pasos' en el cálculo del bene-
ficio por sustitución de recursos. '
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En algunos casos el proyecto, al ampliar la capacidad entre dos
regiones, da lugar a la sustitución de generación térmica poi':' otra
térmica más eficiente o hidroeléctrica más económica. Los ahorros
de combustibles, por lo tanto, deben incorporarse como-un benefí-
cio para el proyecto. .
Generalmente, cuando se amplia la capacidad detran.smisUm
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se presenta una reducción de pérdidas para el nivel de demanda
sin proyecto. Esta reducción se valora, al igual que en el análisis
de alternativas, con el costo marginal de generación.
Algunos proyectos de transmisión permiten una disminución
en el nivel de reserva rodante, ahorrando en consecuencia combus-
tibles. En efecto, para un nivel de carga y de capacidad se requie-
re el mantenimiento de un margen de reserva de generación que
pueda entrar en operación casi inmediatamente para satisfacer car-
gas inesperadas, retiros forzados ylo controlar flujos reactivos. Al
incrementarse la capacidad de transmisión entre dos sistemas con
unidades propias de generación, aumenta. la disponibilidad de la
oferta, reduciendo en consecuencia el nivel total de reserva rodan-
te para los sistemas combinados. En la valorización de los combus-
tibles se sigue el mismo criterio de apreciación empleado para los
bienes comercializados internacionalmente.
Es importante incluir todos aquellos costos que pueden evitar-
se debido a la inclusión del proyecto. Estos costos generalmente
se refieren a los requisitos de inversión, la operación yrnantenimien-
to del sistema, y los gastos en combustibles.
Cuando el proyecto bajo consideración evita algún déficit de
demanda, el ahorro de recursos solo se refiere al nivel de. demanda
en la situación sin proyecto (no hacer nada). Solo se ahorra lo que
independientemente del proyecto se produciría y que con éste se
suministrará mas económicamente. El diagrama a continuación ilus-
tra esto. El ahorro de recursos corresponde al' área sombreada ·A.
Si se hace el proyecto la curva de oferta se desplaza hacia la dere-
cha y hacia abajo, reduciendo los costos por unidad, produciéndo-
se de tal manera un ahorro de recursos gracias al proyecto para el
bloque de demanda Ds,
1'f' ~ ..
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Gráfico 6
Ahorro de Recursos
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IV. Costos
Cada uno de los efectos del proyecto tiene por lo general tanto
un lado positivo como uno negativo. Una vez estimados los bene-
ficios, se procede a ..estimar los costos a que da lugar el proyecto. .
Algunos de éstos se examinaron en la sección de análisis de alterna-
tivas. Se ha mencionado que la definición de flujos en el análisis
económico es en sentido incremental; para los costos esto signifi-
ca el nivel de costos totales del sistema con el proyecto menos el
nivel. resultante sin el mismo. Los costos primeros son los del pro-
yecto ... propiamente dicho: Inversión, operación. y mantenimiento.
Los-siguientes son aquellos asociados a la energía incremental. En
efecto, para que los consumidores dispongan de la. energía margi-
nal del proyecto es necesario llevarla hasta los puntos de recepción,
lo cual implica ampliar la capacidad de transporte a partir del no-
.do terminal del proyecto hasta las tomas del usuario, y generar di-
cha energía la cual no sería necesaria si no se llevase a cabo el pro-
yecto..
Por lo tanto, los costos considerados son:
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a) inversión y gastos de reposición del proyecto;
b) operación y mantenimiento del proyecto;
c) inversión adicional (transformación, subtransmisión y distribu-
ción) asociada a la energía incremental del proyecto;
d)gastos de operación ymanteIiimiento adicionales asociados
a; la inversión del apartadoanterior;
é) otros gastoausocíados a la energía incremental del proyecto
(facturación, cobranza, administrativos, etcétera), y
f) costos de generación de' la energía incremental del proyecto
(consumo adicional esperado más sus pérdidas asociadas).
y.Intewación y Resumen
" A grandes rasgos, la evaluación económica comprende los siguien-
,1:estrabajos: '
- identificación y valorización económica de los flujos financie-
ros del proyecto;
-ni~dición económica de efectos no apreciados en el' mercado;
'reducción a un resultado único, cómputo de los indicadores
económicos del proyecto: valor presente neto (VPN) y tasa
interna de rendimiento (TIR)14, y ,
- verificación de los indicadores económicos del proyecto ante
14 El indicador elegido para integrar los beneficios y los costos influye en las decísíones de
, jerarquización entre proyectos mutuamente excluyentes. La TIR y la razón beneficio costo
sólo informan sobre si el proyecto es atractivo o no, por lo que pueden llevar a equivocacio•
.nes en la jerarquización y selección de las inversiones. En cambio, el ',VPN, tal como informa
la lite'tatuta especializada, está libre, de estas ambigUedades. No obstantz¡ el em,Pleo conjunto
del VPN y la TIR permite formarse una idea mlis adecuada sobre el pernr economico del pro-
yecto. D.R. Lessara y D.L. Wísecarver, "The endowed weaIth oí nationsversus the internal
rate oí retum".
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las incertidumbres que pudiesen afectar su evolución; en otras
palabras, determinar qué tan robusto es el perfil económico
del proyecto. .
El punto de partida para la identificación de los efectos del pro-
yecto es el estudio de la demanda. Una vez definida el área de in-
fluencia del proyecto (un pueblo, una región o el sistema interconec-
tado en su conjunto) se procede a examinar la demanda de manera
retrospectiva y prospectiva. ¿Cómo ha crecido la demanda total
y por grupos de usuarios?, ¿Cuáles son las variables que explican
ese crecimiento? ¿Cómo va a crecer la demanda durante la vida
económica del proyecto?, ¿Cuáles son las características socioeco-
nómicas de los usuarios?, etcétera. Estos son algunos de los pro-
blemas que trata de resolver el análisis de. la demanda. Cabe desta-
car dos elementos importantes:
- conviene estudiar el pasado, empleando -en un inicio- méto-
dos sencillos de pronósticos, para sensibilizarse sobre la de-
manda y sus variables explicativas, y posteriormente, adop-
tar las metodologías analíticas más adecuadas a los datos
disponibles, y las metodologías son tan buenas como los datos
que se emplean.
Los pronósticos de demanda junto con las simulaciones de ofer-
ta en le área de influencia (para las situaciones con y sin el proyec-
to) indican en qué momento del horizonte de planeamiento el pro-
yecto contribuye a:
- evitar algún déficit de energía (o potencia);
- . evitar un deterioro en la calidad del suministro;
- sustituir requisitos caros de generación,
- reducir las pérdidas físicas de energía.
Este esfuerzo se hace en. dos etapas: primero, se elabora para cada
una de las alternativas técnicas consideradas; segundo, se efectúa
para la situación sin proyecto (y sin obras sustitutas). Se valoran
los efectos para la primera etapa, encontrándose, de tal manera,
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la solución del costo mínimo. Una vez, determinada la alternati-
va más económica, se procede ,a valorar sus beneficios (segunda e-
tapa). Se han identificado los siguientes beneficios:
- contribución de energía adicional;
mejoramiento de la confiabilidad, y
.. ahorro de recursos.
La génesis de la aplicación del .A."aC es la comparación de las si-
tuaciones con y sin proyecto. Si se lleva a cabo: ¿Qué es 10 que pa-
sa? Puede suceder que el VPN del proyectó sea atractivo al costo de
oportunidad del capital. Termina ahí el análisis, lnol, Lo que se sa-
be es que dado el nivel inicial de demanda se justifica el proyecto.
Ahora, cabe preguntar si el proyecto produciría alguna modifica-
dónapreciable en los costos unitarios, y cual vendría a ser el im-
pacto en los precios. Si el impacto eventual en las tarifas se estima
sustancial, dadas las elasticidades establecidas, es necesario rehacer
el análisis:
- restimación de demanda;
- análisis de alternativas, y
- análisis de beneficio costo.
La alternativa óptima será aquella en que para el conjunto de cos-
tos, tarifas y demanda no existe mayor variación. En otras palabras,
es el punto de equilibrio entre la demanda yla oferta.
El análisis de beneficio costo es una técnica superior 3.I análisis
tradicional empleado en las empresas eléctricas. Este trabajo ha
presentado la aplicación del ABe siguiendo las etapas que en la prác-
tica se seguirían demostrando que no hay problemas insolubles que
impidan su aplicación al estudio de las inversiones en transmisión.
Finalmente, hay que recordar que el análisis de beneficio costo no
es un sustituto del buen sentido común ni de la experiencia, sino
tan sólo un refuerzo.
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